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15 Bednarka ocynkowana 25x4mm kg 350 

16 Słupki znacznikowe betonowe szt 15 

17 Opaski kablowe Oki szt 36 

18 Tabliczki kierunkowe szt 30 

19 Wapno kg 50 

20 Nadproże betonowe N-120 szt 1 

21 Wełna mineralna gr 50mm mz 5 

22 Cement 250 kg 50 

23 Zestawy termokurczliwy do montażu ZRMZ-2 szt 1 

24 Cegły pełna szt 15 

25 Kabel YKYżo Sx 35mm2 m 18 

25 Osłona rurowa DVK 110 mm m 73,5 AROT 

26 Osłona rurowa DVK 75 mm m 1,5 AROT 

27 Osłona rurowa SRS 110 mm m 65 AROT 

28 Osłona rurowa SRS 75 mm m 19 AROT 

29 Osłona rurowa PS 160 mm m 33 AROT 

30 Osłona rurowa RK 36mm m 35 AROT 

Materiały drobne i pomocnicze dobrać według potrzeb 

Zestawienie materiałów dla linii kablowej n/n oświetlenia drogowego 

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 

1 Kabel YAKXS 0,6/lkV 4x 35mm2 m 480 Tele Fonika 

2 Piasek budowlany m3 16 

3 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm mz 22 

4 Bednarka ocynkowana 25x4m kg 190 

5 Śruby ocynkowane M12x40 mm (kompletne) szt 14 

6 Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 szt 14 ROSA 

7 Fundamenty betonowe do słupów B-70 szt 14 ROSA 

8 Zestawy montażowe do muf ZRM-1 dla 35mm szt 1 

9 Opaski kablowe Oki szt 50 

10 Tabliczki kierunkowe szt 28 

11 Tulejki do łączenia kabli AL. 35mm 2 szt 4 

12 Przewód YDY 3x2,5mm2 m 112 Tele-Fonika 

13 Osłona rurowa DVK 75 m 92,5 AROT 

14 Osłona rurowa DVK SRS 75 m 67 AROT 

15 Słupy oświetleniowe dwuelementowe SAL-9,0m szt 4 ROSA 



16 Słupy oświetleniowe dwuelementowe SAL- 10 m szt 10 ROSA 

17 Oprawy uliczne Magnolia S-150 W szt 10 ROSA 

18 Oprawy uliczne Magnolia S-lOOW szt 4 ROSA 

19 Lampy sodowe lSOW szt 10 

20 Lampy sodowe 100 W szt 4 

21 Materiały drobne i pomocnicze 

Zestawienie materiałów z demontażu z linii n/n i oświetlenia ulicznego. 

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 

1 Żerdzie żelbetonowe ŻN 10/200 szt 16 

2 Przewody AL. 70mm2 m 1044 

3 Przewody AL. 35mm2 m 261 

4 Przewody AL. 25mm2 m 461 

5 Wysięgnik do opraw oświetleniowych szt 6 

6 Oprawy rtęciowe szt 6 

7 Konstrukcje różne haki Fe kg 269 



II. 

DOKUMENTACJA PRAWNA, UZGODNIENIA 

);> Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej Rejonu Dystrybucji 
Zachód - Nysa Nr TD/003/RDE7/kw/1002222942/106-2 z dnia 19.03.2014roku. 

~ Uzgodnienie trasy linii kablowej z Rejonem Dystrybucji Zachód- Nysa nr 
TD/03/RD3/RDE7 /KW/1000616151/677 z dnia 06.11.2013 r. 

~ Opinia uzgodnienia dokumentacji przez Powiatowy Zespół Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowych w Nysie nr 157 /2014 z dnia 24.03.2014r. 

);> Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1: 250. 

);> Uprawnienia projektowe mgr inż. Pawła Osipiaka OPL /0401/PWOE/08 z dnia 
16.05.2008r. 

);> Zaświadczenie przynależności mgr inż. Pawła Osipiaka do Izby Inżynierów 
Budownictwa OPL/IE/0122/08 z dnia 30.08.2013. 

);> Uprawnienia projektowe inż. Jerzego Osipiaka OPL /0402/PWOE/08 z dnia 
01.12.2008r. 

);> Zaświadczenie przynależności Jerzego Osipiaka do Izby Inżynierów Budownictwa 
OPL/IE/0880/01 z dnia 18.12.2013r. 
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III. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia ludzi 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Dokumentacja projektowa przebudowy linii 
niskiego napięcia i oświetlenia drogowego 
w miejscowości Korfantów 3 Maja, Prudnicka. 

Inwestor i jego adres: 

Gmina Korfantów 
48-317 Korfantów 
ul. Rynek 4 

Projektant i jego adres: 

mgr inż . Paweł Osipiak 

45-842 Opole 

ul. Goluchowskiego nr 6 

Opole marzec 2014 



SPIS TREŚCI 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

2) Istniejące obiekty budowlane. 

3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4) Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót. 

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia. 



Część opisowa 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

» Demontażu odcinka linii napowietrznej przewodów AL4x50+35mm2
• 

» Demontażu przyłączy Al. 4x 25mm 2 
• 

» Demontażu żerdzi żelbetonowych ŻN. 
)> Demontażu opraw oświetlenia drogowego wraz wysięgnikami. 

» Przebudowa odcinka linii napowietrznej na kablową wraz zabudową złączy 

kablowego ZK. 

)> Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z montażem słupów 

rurowych i opraw oświetleniowych. 

2) Istniejące obiekty budowlane 
Na obszarze inwestycji zlokalizowane są następujące obiekty infrastruktury technicznej: 

linia napowietrzna niskiego napięcia 0,4kV,i oświetlenia drogowego. 
linia kablowa średniego napięcia 15 kV 
stacja transformatorowa wieżowa S-224 
istniejąca sieć przesyłowa gazociąg. 
linia kablowa telekomunikacyjna. 
istniejąca sieć przesyłowa wodno -kanalizacyjna 
budynki mieszkalne wielo i jednorodzinne. 

Poza obszarem inwestycji zlokalizowane są obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 
jak wyżej, a także zabudowa mieszkalna o niskiej intensywności. 
Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu 
obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Wszystkie z wymienionych wyżej projektowanych elementów zagospodarowania terenu 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4) Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót. 
Realizowana inwestycja obejmuje prowadzenie części robót wymienionych w wykazie 
zawartym w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 póz. 1126). 
Roboty budowlane stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dotyczyć będą następujących robót: 

praca na wysokości, ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, 
roboty wykonywane przy użyciu dźwigu, 
roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych 0,4 i 15 kV, 
praca w pobliży sieci - gazowej i telekomunikacyjnej. 



5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zaznajomić pracowników 
z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanych 
z wykonywaniem przez nich prac. Przyjęcie do wiadomości tych przepisów musi 
być przez pracownika potwierdzone pisemnie. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

6) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia. 

Granice terenu budowy należy oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych. Strefy 
niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, należy ogrodzić balustradami i oznakować w sposób uniemożliwiający 
dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 
niebezpiecznej należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 
Przy pracach na wysokości należy stosować środki ochrony indywidualnej, 
w szczególności takie jak szelki bezpieczeństwa. Stosowanie niezbędnych środków 
ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. 
Prace związane z przebudową istniejących linii elektroenergetycznych należy 
wykonywać na polecenie pisemne, przy wyłączeniu linii z pod napięcia z zachowaniem 
szczególnej ostrożności oraz przestrzeganiem warunków określonych przepisami BHP 
podczas organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 



IV. 

, 
ZESTAWIENIE RYSUNKOW 

);;:> rys. nr 1. Plan projektowanej trasy linii kablowej. 

);;:> rys. nr 2. Schemat ideowy zasilania linii kablowej. 

);;:> rys. nr 3. Schemat ideowy zasilania linii oświetlenia ulicznego 

);;:> rys, nr 4. Tabela zestawienia mocy dobór zabezpieczeń i przewodów. 

);;:> rys, nr 5. Tabela sprawdzenia skuteczności szybkiego wyłączenia. 

);;:> rys, nr 6. Tabela sprawdzenia dopuszczalnych spadków napięcia. 
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Tabela nr 4 

Zestawienie mocy, dobór zabezpieczeń i przewodów - normalne warunki zasilania 

Moc 
Wpół. Moc 

przyłącz 
Ilość zapotrz zapotrz. 

L.p. Obwód 
odbior. „Pz" 

„Pp" 
„kz" (kW) 

(kW) 

1 2 3 4 5 6 

Stacja TR. Korfantów 

I. S-224 11 137,5 0,43 58,9 

Obwód Kier .3 Maja . 

Stacja TR. Korfantów 
4xl00 W 

1. S-224 
10xl50W 

1,78 l,O 1,78 

Obwód Kier .3 Maja . 

Uwaga : Przyjęto moc zapotrzebowaną jednego odbiorcy Ps =12,5 kW. 

Id kabla wg PN-IEC-60364-5-523 

Prąd Zabezp. 
szczytowy „Ib" Przewody 

„Is" (A) typ i przekrój 

" 
A" WTl-gF 

7 8 9 

90,J 100 YAKXS 4 x 120 

3,26 
32 YAKXS 4 x 35 

Ir = 7 

„Id" 
przew. Uwagi 

(A) 

10 11 

189 
Projektowana linia 

kablowa n/n 

po przebudowie. 

96 
Projektowana linia 

kablowa ośw. ul. 

po przebudowie. 

rn~11 mz. Pawe} Osjr_;: ·"" 
uprawniony do kierov12n;a, n;;idzmu, kor;·,-,. 
stanu tech. i projektow· ·-, ·1 sie::i, i1's1alac;; 

i urządze;'1 el ;! ;· ,. Ti ich 

upr. bud. nr OPL L' D~ /PWOE/08 
00118- nr ewid. OPL/IE/0122/0" 
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Tabela nr 5 

Sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączenia 

Długoś 
Rezystancja, reaktancja, impedancja 

L.p Wyszczególnienie, zakładane Przewód 
ć 

pętli zwarcia 
miejsca zwarcia (typ i przekrój) R" X" 

(m) " " (om) (om) 
I 2 3 4 5 6 

I. Obwód „ 3 Maja „ 
„Stacja Korfantów S-224" ZK nr YAKXS4xl20 495 0,2524 0,0663 
5287 250kVA 0,0118 0,0262 

Transformator 250 kV A 

0,2642 0,0925 

2. Obwód „3 Maja oświetlenie 
drogowe" YAKXS 4 x 35 510 0,8772 0,0745 

„Stacja Korfantów S - 224 - słup nr 250kVA 0,0118 0,0262 
449 

Transformator .250 kV A 
0,8890 0,1007 

Warunek szybkiego wyłączenia Iż 2'.: lwb jest zachowany 
Iwb - prąd wyłączalny bezpiecznika topikowego WTJ - gF i WT-OO - gF na podstawie 

charakterystyk prądowo czasowych wig katalogu 
„Wkładki topikowe" - Polam Pułtusk 

" 
Z" 

(om) 
7 

0,2799 

0,8945 

Prąd zwarcia 
„Iz" 
(A) 

8 

675 

205,7 

Zabezp Prąd 

wyłączalny 
Uwagi 

„Jb" bezp. Ib 
(A) (A) 
9 10 12 

Warunek szybkiego 
wyłączania jest 

spełniony 

IOO 235 
(200) (598) dopuszczalny max. 

do stosowania 
zabezpiecz: WTI -

gF 

Warunek szybkiego 
wyłączania jest 

spełniony 

32 78 
25 62 

mgr inż. Paweł Os1r-:: .,q-.: 
' uprawniony do kiero1t1a1 ; . nadzoru, kei·:-..· 

stanu tech. i projekto a sieci, i11st-::iJ:, 
i urządze:r1 1 .,t' yc.2.11yc11 · 

upr. bud. nr OP Oi/PWOE/(>..l 
00118- nr ewid OP!/IE/012°' 
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Tabela nr 6 

Sprawdzenie dopuszczalnych spadków napięć 

Moc 
Długość 

zapotrz. Obliczony spadek 
L.p. Obwód linii,,l śr" Przekrój i typ kabla 

„Pz" 
(m) napięcia ~U(%) 

(kW) 
Obwód „ 3 Maja „ 

YAKXS 4 x 120 mm2 1 „Stacja Korfantów S-224" ZK nr 5287 58,9 187 3,68 
Transformator 250 kVA 

Obwód „3 Maja oświetlenie 
drogowe" 

YAKXS 4 x 35 mm2 2 „Stacja Korfantów S - 224 słup nr 449 1,78 255 0,238 
Transformator .250 kV A 

Obliczone spadki napięć są mniejsze od dopuszczalnycl! ~U= 5% 

Uwagi 

< 5 

< 5 

mgr inz . Pawel' Osit:.;i~·11< 
uprawniony do kiero1Nan· , nad1.oru, k0r,1r:: 
stariu tech. i projekto1;. · ;1; · 1• ,:;, instal2c;: 

i u1ządze1i 1 , ·y1../.l.f"li 
upr bud. nr OPL1 ~0111-JWCć/08 
00118- nr ewid. OPL/IE/01'.?:;w 
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.;p, ouc. nr OPL/J~;.:.;;p1NOE/08 
OC 118- nr flv·id O?L'I E/01221::'"· 
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Budowa limi· kablowej nn i ZK Rys. nr 1 
oroz wiz do budynku 

łasi.: ~ llo#o Kotfm/W 
Omega Elektra c1Jilt .5iec tnefgtłplo tl.ł w 

45-129 ~ li. Krpsł:a 7~ ltl. (17)458-06-45 Ades;' Ktlffanl6r Ma' 

~ mgr int. Powel Osipiok upr. nr OPL/0401/PWOE/08 tf}" 
Sfxawd4 int. Jerzy Osipiok, upr. nr OPL/0442/PWOE/08 / 

Skalo 1:500 

.Q 
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a owietrzna AL 4x70+35 do demontażu 

', W12,W13 
'i~9.56 

' 

::.gr ,nz . Pctwe1 Os1p:ak 

' ' 

: - p„3~\t:-::~=1Y do f.dsic·N::~1· 3 . ..,n~z.:.ru. '.«:~-.treli 

s~srn-' tec'· : p-:::je:<:onar.•a :o:.,;ci, insta:acji 
i :.Jrz:c.zet ;;i:~r:-„~:,;2~1yc:-t 

1;pr. bud. n. 0PL!Cl40 '1/?WOE/08 
'.)0!!8- nr ewid. CPL!!E/0122/0f' 

Temat Budowo linii kablowej nn i ZK 
oraz wiz do budynku 

Omega Dektro 

Rys. nr 1 

45-129 ~ tJ. K~ la, tel. {71}458-o6-45 M!s.' KrJff(}(/f6w J-go 1111jo 

mgr inz. Powel Osipiok upr. nr OPL/0401/PWOf/08 

int. Jerzy Osipiok, upr. nr OPL/0442/PWOE/08 

Skala 1:500 Nr pro'ektu: 2/2014 

.Q 
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Budowa linii kablowej nn i ZK 
oraz wiz do budynku 

Omega Elektro 
45-129 ~ li. Kp Jo. ttt {l7}458-łJ6-ł5 Adw: uprawnio o , wania, ;-.;;dz;,ru, kor:t!:_9.IY 

stanu te . p j .. „ ła~~~: Gąi, L~aSA.CJf _ Projeklował mgr int. Pawel Osipiak upr. nr OPL/0401/PWOE/08 
I Urząc:~:;:(! alei<trycznych 

upr. bud . nr OPL/0401/PWOE/08 ~ int. Jerzy Osipiok. upr. nr OPt./0442/PWOE/08 
00118- nr ewid. OPlJIE/0122/0~ 

Skalo 1:500 Nr ro ekfu: 2/2014 
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r:'"•g : .nz. ;-!-a...,i...;eł Js,„„~,2'K 
t:prav1~"":iony do kier:},dGni.:J ~.adz.JriJi :\c..rtrc.i 
stara.; r-=ch : proje~~011!3'1!a s.eci, ins!aiacji 

i :Jr;;~aze~· ~1~·crj'c2r·yc.h 

u;::; bvd . . ~. OPU0401!~WOE/08 
00!18- nr e1.:·1id. C:=.tLJIE/0122iO: 

Temat Budowa linii kablowej nn i ZK 
oroz wiz do budynku 

Omega Elektro 

Rys. nr 1 

45- 129 ~ ul. K~ 7~ tel. {77)458-oHS 
Mis." Kotfanl6w J-go Jlofa 

mgr int. Powef Osipiok upr. nr OPL/0401/PWOE/08 

int. Jerzy Osipiok, upr. nr OPl/0442/PWOE/08 

Skala 1:500 





mgr 1nz. Paw~ł ·:.Jsn:,.,:::d,<.. 
t.:p:awr:!cr;y do kie·ov1an'2, r~i:iciz.:;'u. •;o;;trc.: 
stanu tac•. pcoje'<i0wani9 ~;s::i, ir:sta:acj• 

i Jrzączcr; ele~t~;cznych 
upr. bud. nr OPL/0401/?WOE/08 
OOllB- nr ewid. ODL'iE/0122/0' 

Budowa linii kablowej nn i ZK 
oraz wiz do budynku 

Omega Elektro aat- Sił!t etwget)cmo O.ł w 
45-129 ~ uf. K~ 7~ /el. (77µ5Hló-45 Ma- KońonfQr J-go Jlojo 

ililmt..• 

Prr.je/rfJJwał mgr int. Powef Osipiok upr. nr OPL/0401/PWOE/08 

Sprawdzi: inż. Jerzy Osipiak, upr. nr OPL/0442/PWOf/08 

Skalo 1:500 Nr pro 'ektu: 2 '2014 
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